
Условные обозначения
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Экспликация помещений. Секция 2.
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*21-50-1100
n5,5/1825 Вт

*20-50-1000
n4/1200 Вт

*11-50-900
n4/1045 Вт

*22-50-1100
n6/2010 Вт

*11-50-1000
n4/1095 Вт

*22-50-500
n3,5/965 Вт

*22-50-600
n4/1130 Вт

*11-50-1100
n4,5/1325 Вт

Prado11-30-400
n1/240 Вт

отм .низа
+2.2 м от учп

Prado33-50-900
n5/2035 Вт

Prado33-50-900
n5/2035 Вт

*22-50-900
n4/1770 Вт

*11-50-400
n2,5/414 Вт
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*11-50-400
n2,5/396 Вт

*11-50-1100
n4/1225 Вт

*21-50-1200
n5/1805 Вт

*22-50-500
n4/1040 Вт

*11-50-1000
n4/1190 Вт

*11-50-1100
n4,5/1185 Вт

*22-50-500
n4/1050 Вт

*22-50-900
n4,5/1770 Вт
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